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Asunto: Aplicacién de IT 1.3.4.1.3.1, Evacuacion de los productos de la combustién, a nuevas instalaciones
térmicas en edificios existentes y a la instalacion de calentadores instantaneos para la produccion de agua
caliente sanitaria.

El punto IT 1.3.4.1.3.1 Evacuacion de los productos de la combustion, del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE) aprobado por el R.D. 1027/2007, de 20 de julio, contempla cuatro
supuestos:

a) Los edificios de viviendas de nueva construccion en los que no se prevea una instalacion térmica
central ni individual.

b) Los edificios de nueva construccion en los que se prevea una instalacion térmica.

¢) Las instalaciones térmicas que se reformen cambiandose sus generadores y que ya dispongan de
un conducto de evacuacion a cubierta.

d) Las instalaciones térmicas existentes que se reformen cambidndose sus generadores que no
dispongan de conducto de evacuacion a cubierta o éste no sea adecuado al nuevo generador objeto
de la reforma.

Establece como excepcion a los anteriores casos generales, siempre que los generadores utilicen
combustibles gaseosos, la salida directa de estos productos al exterior con conductos por fachada o patio
de ventilacion, Unicamente, cuando se trate de aparatos estancos de potencia Util nominal igual o inferior
a 70 kW o de aparatos de tiro natural para la produccion de agua caliente sanitaria de potencia util igual
o inferior a 24,4 kW, en los siguientes casos:

1. En las instalaciones térmicas de viviendas unifamiliares.

2. En las instalaciones térmicas de edificios existentes que se reformen, con las circunstancias
mencionadas en el apartado d), cuando se instalen calderas individuales con emisiones de NOx de
clase 5.

No contempla este apartado del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, ni tampoco la ITC
ICG 07 del Reglamento para la distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos, aprobado por el R.D.
919/2006, de 28 de julio, el supuesto de nuevas instalaciones térmicas en edificios existentes.

La Orden de 22 de febrero de 2001 de la Consejeria de Hacienda y Economia del Gobierno de La Rioja,
por la que se dictan normas para la evacuacion de los productos de la combustion y se establece el
procedimiento que regula el mantenimiento y la inspeccion de los aparatos que utilicen gas com
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, las nuevas instalaciones térmicas en edificios existentes, en
el ambito de la Comunidad Auténoma de La Rioja, cumpliran lo establecido en el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios y en el Reglamento para la distribucién y utilizacién de combustibles
gaseosos, y ademas lo establecido en la Orden de 22 de febrero de 2001 en cuanto a la evacuacion de
los productos de la combustion.

En relacién con los calentadores instantaneos para la produccion de agua caliente sanitaria, por el tipo de
equipos y su régimen de funcionamiento, sobre la excepcion prevista por el punto IT 1.3.4.1.3.1,
Evacuacion de los productos de la combustion, del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
tanto para las instalaciones existentes que se reformen, con las circunstancias mencionadas en el apartado
d), como para las nuevas instalaciones, este Servicio de Energia interpreta que no es aplicable el precepto
de uso de equipos con emisiones de NOx de clase 5.

Si para el servicio de agua caliente sanitaria se instala una caldera individual mixta de calefaccion y agua
caliente sanitaria, aunque no se instale en un principio el servicio de calefaccién, la misma si debera
cumplir lo establecido sobre emisiones de NOx de clase 5.
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